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Materiaalindytteen mikrobiologinen analysointi (MIKROB-TY-031)
Suoraviljelymenetelma, elinkykyisten mikrobien maara suhteellisella
asteikolla.

Asteikko: - = ei mikrobeja, + = niukasti (1-19 pmy/malja), ++ =
kohtalaisesti (20-49 pmy/malja), +++ = runsaasti (50-200 pmy/malja),
+++4+ = erittdin runsaasti mikrobeja (>200 pmy/malja).
Asumisterveysasetus (545/2015), Asumisterveysasetuksen soveltamisohje
8/2016, Valvira.

Akkreditointi koskee ainoastaan ko. analyysia. Finas testauslaboratorio
TO13, SFS ISO/IEC 17025.

Kasvatusalustat Kasvatus- Kasvatus-
lampétila aika
Rose Bengal mallasuute-agar (Hagem-agar) 25 °C 7 vrk
Dikloran-glyseroli-agar (DG18-agar) 25 °C 7 vrk
2% mallasuuteagar (M2-agar) 25 °C 7 vrk
Tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar (THG-agar) 25 °C 7-14 vrk

Tulosten tulkinta
ei viitetta vauriosta

ei viitetta vauriosta

ei viitettd vauriosta
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Analyysitulos:
Néyte Mesofiiliset sienet - Mesofiiliset bakteerit ja
aktinomykeetit
Hagem-agar DG18-agar M2-agar THG-agar
Ty Yhteensa Yhteensa "+ |Yhteensd + Yhteensa
Penicillium Penicillium + Penicillium Muut bakteerit
Streptomyces*
2. Yhteensi Yhteensa - |Yhteensa + Yhteensid
Ulocladium* +(1) Muut bakteerit
Streptomyces*
3. Yhteensa Yhteensa - |Yhteensa + Yhteensa
Penicillium Aureobasidium® +(1) Muut bakteerit
Penicillium + Streptomyces*

* = kosteusvaurioon viittaava Hqikrobi, ° = indikaattorimerkitys vield avoin (Ymparist6 ja Terveys -Iéhtﬁz'/zoos, s. 56-59),
Streptomyces = aktinomykeetti (sddesieni), pesdkemadra ilmoitettu suluissa

Tulkintaohje:

Materiaalindytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, mikali
materiaalindytteessa on elinkykyisia sieni-itiditéd runsaasti (+++/++++) tai ndytteessa esiintyy
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 8/2016, Valvira). Yksittaisten
kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia.
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